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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа состоит из 137 страниц, 29 
рисунков, 17 таблиц, 4 приложений, 29 источников, 2 листов графического 
материала. 
 
Ключевые слова: органы регулирования, система управления и защиты, 
поглощающие стержни, ВВЭР-1200, реактивность. 
Объектом исследования являются: СУЗ ВВЭР-1200 
 
Цель работы – оценка эффективности органов регулирования системы 
управления и защиты (ОР СУЗ).  
В процессе работы выполнены нейтронно-физический и 
теплогидравлический расчеты активной зоны и направляющих каналов 
поглощающих элементов. 
В результате работы получены значения эффективностей ОР СУЗ, по 
методу коэффициентов относительного энерговыделения в тепловыделяющих 
сборках (ТВС). Определены гидравлические потери в направляющих каналах и 
относительный расход теплоносителя на охлаждение поглощающих элементов. 
Выполнен анализ погрешностей расчета. 
Методика расчета может быть использована для грубой оценки 
эффективности СУЗ, на начальных стадиях проектирования энергоблока. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
АЗ – активная зона; 
БР – реактор на быстрых нейтронах; 
БЭ – боковой экран; 
БВ – бассейн выдержки; 
ВП – выгорающий поглотитель; 
ЗБО – зона большого обогащения; 
ЗСО – зона среднего обогащения; 
ЗМО – зона малого обогащения; 
КГО – контроль герметичности оболочек ТВЭЛ; 
МП – механизм перегрузки; 
ПС – поглощающий стержень; 
СУЗ – система управления и защиты; 
СОДС - система обнаружения дефектных сборок; 
ТВС – тепловыделяющая сборка; 
ТЭ – торцевой экран; 
ТВС – тепловыделяющая сборка; 
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент; 
НУЭ – нормальные условия эксплуатации; 
ННУЭ – нарушение нормальных условий эксплуатации; 
ЭБ – энергоблок; 
ЯТ – ядерное топливо; 
ЦПС – центральный поглощающий стержень; 
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ВВЕДЕНИЕ 
В процессе работы реактора происходит выгорание исходного и 
накопление нового ядерного топлива, накопление продуктов деления и 
радиационного захвата нейтронов ядерным топливом. Все это в конечном итоге 
приводит к медленному, но непрерывному изменению реактивности. В реак-
торах на тепловых нейтронах коэффициент воспроизводства обычно меньше 
единицы, а накопление продуктов деления и радиационного захвата приводит к 
отравлению и шлакованию. Таким образом, реактивность этих реакторов в 
процессе работы уменьшается. В связи с этим в условиях периодических 
перегрузок ядерного топлива, которые практически и реализуются в 
современных ядерных энергетических реакторах, необходимо после каждой 
частичной перегрузки загрузить избыток топлива над критической массой, а 
действие избытка вплоть до очередной частичной перегрузки скомпенсировать 
компенсирующими органами. 
Реактивность реактора изменяется, кроме того, в связи с мощностным и 
температурным эффектами. Переход с одного уровня мощности на другой сам 
по себе требует изменения реактивности, осуществляемого регулирующими 
органами. Изменение реактивности в переходных режимах происходит 
сравнительно быстро. Это обусловило специфические требования к органам 
регулирования по сравнению с органами, компенсирующими медленное 
изменение реактивности. 
Несмотря на большое разнообразие регулирующих органов, 
используемых в ядерных реакторах, подавляющее большинство из них основано 
на поглощении избыточных нейтронов. В данной дипломной работе будем 
рассматривать подвижные поглощающие стержни, используемые практически 
во всех реакторах. 
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1. ПРОЕКТНЫЕ ОСНОВЫ ПОГЛОЩАЮЩИХ СТЕРЖНЕЙ СУЗ 
1.1. Назначение и функции 
Рабочим органом СУЗ (РО СУЗ) является поглощающий стержень 
системы управления и защиты (ПС СУЗ), сцепленный со штангой привода СУЗ. 
РО СУЗ предназначен для быстрого прекращения ядерной реакции в активной 
зоне, поддержания мощности реактора на заданном уровне и ее перевода с 
одного уровня на другой, выравнивания поля энерговыделения по высоте 
активной зоны, предупреждения и подавления ксеноновых колебаний. 
Проект реакторной установки и активной зоны предусматривает 
установку до 121 РО СУЗ в не периферийных ячейках реактора. 
1.2. Проектные требования к СУЗ 
Основой проектирования РО СУЗ являются следующие требования [1]: 
 скорость введения реактивности при извлечении регулирующих 
групп РО СУЗ с рабочей скоростью не должна превышать 0,07-βэфф/с, где βэфф - 
эффективная доля запаздывающих нейтронов; 
 эффективность РО СУЗ должна быть в определенных пределах, 
чтобы, с одной стороны, в аварии с выбросом РО СУЗ увеличение мощности не 
приводило к превышению проектных пределов повреждения твэлов, а, с другой 
стороны, в режимах аварийного останова должен обеспечиваться перевод 
реактора в подкритическое состояние с номинального уровня и поддержание 
подкритичности в проектных аварийных режимах с разуплотнениями второго 
контура без нарушения проектных пределов повреждения твэлов; 
 при непредусмотренном перемещении наиболее эффективных 
одного или группы РО СУЗ не должно приводить к нарушению пределов 
безопасной эксплуатации по повреждениям твэлов с учетом срабатывания 
аварийной защиты без одного наиболее эффективного РО СУЗ; 
 характеристики РО СУЗ должны обеспечивать ввод отрицательной 
реактивности на любом участке их движения при введении в активную зону в 
любой комбинации их расположения в проектных режимах; 
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 время падения РО СУЗ, принимаемое для анализов безопасности, не 
должно превышать 4,0 с, а принимаемое в анализах прочности не должно быть 
меньше 1,2 с; 
 функции аварийной защиты реактора должны выполняться с учетом 
застревания в крайнем верхнем положении одного наиболее эффективного РО 
СУЗ; 
 длина поглотителя РО СУЗ должна быть не менее высоты 
топливного столба ТВС и обеспечивать после срабатывания аварийной защиты 
его перекрытие поглотителем. 
1.3. Описание конструкции 
РО СУЗ состоит из ПС СУЗ, сцепленного со штангой привода СУЗ. 
 
ПС СУЗ (Рисунок А.1) состоит из: элементов поглощающих (ПЭЛов), головки, 
пружин и гаек. Основные геометрические характеристики ПС СУЗ 
представлены в таблице А.1. [2]. 
ПЭЛ (Рисунок А.2) представляет собой оболочку загерметизированную 
посредством сварки с обоих концов концевыми деталями: снизу - конусом, 
сверху - наконечником. 
Внутренний объем оболочки заполнен поглощающим материалом. 
В качестве поглощающего материала используются виброуплотненные 
порошки карбида бора (В4С) и титаната диспрозия (Dy2O3·TiO2), причем 
порошок титаната диспрозия размещен в нижней части ПЭЛа. 
Фиксация столба поглощающего материала от перемещений 
осуществляется посредством пробок, изготовленных из никелевой сетки. 
Наконечник ПЭЛа посредством сварки соединен с утяжелителем, 
применяемым для придания ПЭЛу необходимой массы. 
В качестве оболочки применяется труба из сплава марки 42ХНМ. 
Головка ПС СУЗ представляет собой втулку с консольными ребрами, в 
которых выполнены отверстия для наконечников ПЭЛов. 
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Втулка головки ПС СУЗ имеет два выступа для зацепления со штангой 
привода СУЗ и отверстие под фиксирующий штырь для исключения 
несанкционированного разворота штанги относительно головки ПС СУЗ и 
расцепления штаги привода с ПС СУЗ. 
Пружины установлены на наконечниках ПЭЛов по обе стороны от ребер 
головки ПС СУЗ и предназначены для демпфирования ПЭЛов во время удара ПС 
СУЗ об элементы головки кассеты при срабатывании аварийной защиты, а также 
при перемещениях ПС СУЗ в процессе регулирования мощности реактора. 
Над верхними пружинами установлены гайки, которые фиксируются от 
самопроизвольного отворачивания при помощи сварки. 
Конструкция НК ТВС (Рисунок А.3), в котором в процессе эксплуатации 
перемещается ПС СУЗ состоит из трубы, наконечника и цанги головки. 
Расположение стержней относительно активной зоны (Рисунок А.4.). 
Распределение РО СУЗ по группам (Рисунок А.5.). ОР СУЗ разбиты на 12 
групп. В качестве рабочих групп РО СУЗ выбраны группы под номерами 9-12. 
Общая длина поглощающей части РО СУЗ составляет 3800 мм (с учетом 
наконечника), и при максимально-возможном погружении РО СУЗ в активную 
зону обеспечивает полное перекрытие топливного столба. 
Критерием работоспособности РО СУЗ являются: 
 время срабатывания аварийной защиты не более 4 с и не менее 1,2 с; 
 усилие трения при перемещении РО СУЗ с верхнего блока, 
определяемое при сборке реактора, не более 98 Н (10 кгс); 
 отсутствие пластических деформаций ребер головки ПС СУЗ. 
1.4. Режимы работы СУЗ в течении кампании и в аварийных режимах 
1.4.1. Изменение мощности энергоблока 
Поддержание и изменение мощности реактора и турбогенератора в 
соответствии с требованиями энергосистемы осуществляется на допустимом для 
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реактора уровне мощности с помощью АРМ, работающего совместно с системой 
управления турбины. 
АРМ предназначен для приведения мощности реактора в соответствие 
мощности турбогенератора при одновременном поддержании заданного 
значения давления пара, для поддержания заданного значения нейтронной 
мощности реактора и ограничения увеличения давления пара. АРМ реактора 
формирует управляющие команды в СГИУ на перемещение рабочей группы ОР 
СУЗ в следующих режимах: 
 режим поддержания заданного значения нейтронного потока (режим 
«Н») в диапазоне от 3 % до 100 % NH0M; 
 режим поддержания заданного давления пара в ГПК (режим «Т») в 
диапазоне от 20 % до 102 % NH0M; 
 стерегущий режим (режим «С»). 
В режиме «С» АРМ выдает команду на перемещение ОР СУЗ вниз при 
превышении давлением пара в ГПК от номинального на 0,19 МПа. 
При работе АРМ в режимах «Н» или «С» система управления турбиной 
поддерживает заданное значение давления пара. 
Выбор режима работы АРМ должен осуществляться оперативным 
персоналом, кроме того, автоматически должен осуществляться: 
переход из режима «Т» в режим «Н» при превышении заданного значения 
уставки нейтронной мощности со снижением мощности до заданного значения 
или без снижения мощности после снятия сигналов УПЗ и ПЗ-I (в том числе 
РОМ), а также после прекращения движения приводов СУЗ по командам 
дистанционного управления; 
переход из режима «Н» в режим «Т» при превышении номинального 
давления в ГПК на 0,25 МПа. 
Допускается производить поддержание и изменение мощности с 
помощью дистанционного управления в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. 
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При переводе РУ на пониженный уровень мощности необходимо 
своевременно переключать уставки АЗ. 
При изменении мощности реактора необходимо удерживать 
регулирующую группу ОР СУЗ в положении, обеспечивающем оптимальное 
поле энерговыделения, корректировкой концентрации борной кислоты в 
теплоносителе первого контура. 
Для оборудования и трубопроводов РУ В-491 представлены основные 
проектные режимы изменения мощности: 
 изменение мощности энергоблока не менее + 2 % NH0M и не более +5 
% NH0M со скоростью 1 % NH0M/c (режим первичного регулирования - 
поддержания частоты в сети); 
 изменение мощности энергоблока со скоростью не менее 1 % 
NH0M/MHH И не более 5 % NHQM/МИН при отклонении от текущего значения не более 
+10 % NH0M (режим вторичного регулирования); 
При работе в режиме первичного регулирования предусматриваются 
возможные изменения мощности энергоблока до 5 % NH0M со скоростью 1 % 
NH0M/c. Перед переводом энергоблока в режим первичного регулирования 
мощность снижается до 95 % от номинальной. АРМ переключается в режим «Т», 
ЭГСР - в режим «РЧ». При снижении частоты тока в сети ЭГСР воздействием на 
регулирующие клапаны турбины увеличивает отбор пара от ПГ, что приводит к 
снижению давления во втором контуре. 
Снижение давления во втором конуре приводит, в свою очередь, к 
снижению температуры на входе в реактор, которое за счет реактивностных 
обратных связей увеличивает мощность реактора и, соответственно, мощность 
энергоблока. Увеличение частоты тока в сети приводит к противоположным 
явлениям. Изменение давления второго контура на 0,5 МПа приводит к 
соответствующему изменению мощности реактора примерно на 5 % NH0M- 
Использования реактивностных обратных связей обеспечивает в данном режиме 
изменение мощности без движения ОР СУЗ. 
<31 
гм 
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При работе в режиме вторичного регулирования предусматриваются 
возможные изменения мощности энергоблока до 10 % NH0M со скоростью до 5 % 
NH0M/MИH ДЛЯ обеспечения перевода энергоблоков энергосистемы, работающих 
в режиме первичного регулирования, в исходное состояние. Перед переводом 
энергоблока в режим вторичного регулирования мощность снижается до 90 % от 
номинальной. После быстрого реагирования на изменение частоты в сети 
энергоблоки, работающие в режиме первичного регулирования, должны быть 
переведены на исходный уровень мощности. Энергоблок, работающий в режиме 
вторичного регулирования принимает или отдает эту нагрузку по сигналу от 
диспетчера энергосети. Для экономии ресурса приводов ОР СУЗ и уменьшения 
количества жидких радиоактивных отходов при реализации данного режима 
изменение мощности реактора может быть частично реализовано с 
использованием реактивностных обратных связей путем изменения параметров 
второго контура. Кроме того, снижение давления в ГПК в исходном состоянии 
до 6,5 МПа может позволить реализовать изменение мощности до 10 % NH0M без 
движения ОР СУЗ. 
1.4.2. Ложное срабатывание аварийной защиты 
При срабатывании АЗ происходит падение всех ОР СУЗ, блокируются 
сигналы АРМ. Происходит снижение тепловой мощности реактора до уровня 
остаточных тепловыделений. До момента закрытия стопорных клапанов 
турбины снижаются: давление первого контура, температура в «горячих нитках» 
первого контура и уровень в КД. Во втором контуре до момента закрытия 
стопорных клапанов турбины снижается уровень в ПГ за счет снижения 
объемного паросодержания и затем восстанавливается подачей воды 
питательными насосами. По факту срабатывания АЗ закрываются стопорные 
клапаны турбины и повышается давление второго контура до уставки открытия 
БРУ-К, которые переходят в режим поддержания давления в ГПК. Температура 
питательной воды снижается до ~ 164°С. Циркуляция теплоносителя первого 
контура обеспечивается работой ГЦНА. Давление в первом контуре и уровень в 
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КД поддерживаются в соответствии с программой работы соответствующих 
регуляторов. 
После окончания переходного процесса параметры РУ стабилизируются 
на значениях, близких к параметрам «горячего» состояния. До выяснения причин 
ложного срабатывания АЗ реактор переводится в режим «горячее» состояние 
(создается необходимая концентрация борной кислоты в теплоносителе первого 
контура). 
1.4.3. Ложное срабатывание ускоренной предупредительной защиты 
По факту формирования сигнала УПЗ все выходные сигналы АРМ 
блокируются, происходит сброс отдельно выбранной группы или комбинации 
органов регулирования одной группы ОР СУЗ. Вводится отрицательная 
реактивность, тепловая мощность реактора снижается до ~ (50 - 60) % NH0M в 
зависимости от эффективности УПЗ. АРМ включается в режим «Н» на 
поддержание текущей мощности реактора, регулятор турбины при этом 
переключается в режим поддержания постоянного давления перед стопорными 
клапанами и разгружает турбину. 
Оперативный персонал после выяснения причин ложного срабатывания 
УПЗ принимает решение о дальнейшей работе. 
1.4.4. Падение органов системы управления и защиты (единичное) 
Исходное состояние РУ - стационарный режим работы на номинальной 
мощности. 
По факту единичного падения ОР СУЗ срабатывает соответствующий 
нижний концевой выключатель и формируется сигнал ПЗ-2 (запрет на 
извлечение ОР СУЗ из активной зоны). Вводится отрицательная реактивность, 
тепловая мощность реактора кратковременно снижается (на ~ 15 % от 
номинальной мощности в зависимости от эффективности в данный период 
кампании). Падение ОР СУЗ может привести к неравномерности распределения 
  
П
о
д
п
и
сь
 и
 д
ат
а 
 
И
н
в.
 №
 д
у
б
л
. 
В
за
м
. 
и
н
в.
 №
 
П
о
д
п
и
сь
 и
 д
ат
а 
И
н
в.
 №
 п
о
д
л
. 
Изм
. 
Лист № докум. Подп. Дата 
ист 25 ФЮРА.693100.001.ПЗ 
 
  
энерговыделения, что в свою очередь может приводить к повышению мощности 
отдельных ТВС. 
Поскольку мощность реактора становится меньше мощности 
турбогенератора (при наличии сигнала ПЗ-2 АРМ не формирует команду на 
увеличение мощности реактора), давление во втором контуре уменьшается, что 
приводит к дальнейшему увеличению мощности реактора за счет температурных 
эффектов реактивности (до ~ 100 % от номинальной мощности в зависимости от 
эффективности в данный период кампании). 
Далее оперативный персонал должен снизить мощность реактора до 80 % 
от номинальной и выполнить действия по устранению дефекта и подъему 
упавшего ОР СУЗ, после чего увеличить мощность реактора до номинальной. 
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2. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Оценка экономического эффекта при переходе на удлиненный 
восемнадцатимесячный топливный цикл. 
В настоящее время в соответствии с «Программой увеличения выработки 
электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС концерна «Росэнергоатом» 
на 2007 – 2015 годы» № ПРГ-609М07 на российских АЭС с реакторами ВВЭР-
1000 выполняются работы по повышению коэффициента использования 
установленной мощности энергоблоков АЭС. Для достижения указанной цели 
осуществляется перевод энергоблоков в 18-месячный цикл с одновременным 
повышением тепловой мощности реактора до 104 % номинальной. 
Сравнивать будем реакторную установку третьего энергоблока 
Ростовской АЭС, работающей по 18 месячному топливному циклу на 
увеличенной мощности 3120МВт с серийными реакторами ВВЭР-1000 с 12 
месячным топливным циклом на тепловой мощности 3000 МВт. 
2.1. Эксплуатационные издержки для серийного реактора 
Первоначальный расчет себестоимости электроэнергии выполнен для 
серийного образца реактора ВВЭР-1000. 
,АЭСАЭС
отп
И
S
Э
  
где отпЭ  – отпущенная потребителю электроэнергия за год; АЭСИ  – 
эксплуатационные издержки. 
Ежегодные эксплуатационные издержки: 
,АЭС Т А ЗП ТР ПРИ И И И И И      
где ТИ  – издержки на топливо; АИ  – амортизационные отчисления; ЗЛИ  
– заработная плата; ТРИ  – текущий ремонт; ПРИ  – прочие издержки. 
Годовые издержки на топливо для АЭС, работающей по разомкнутому 
циклу: 
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 ,Т ГОД Т ВЫДИ B Ц Ц    
где ГОДB  –  годовой расход ядерного топлива; ТЦ  – цена 1 кг ядерного 
топлива с заданной степенью обогащения с учетом стоимость изготовления 
ТВЭЛов и транспортных расходов; ВЫДЦ  – стоимость выдержки отработавшего 
ядерного топлива в бассейнах выдержки АЭС, 25 /ВЫДЦ долл кгU  [11]. 
Годовой расход ядерного топлива: 
т.
365
,
уа з
год
Q К
B
B
 
  
где тQ  – тепловая мощность реактора; уК  – коэффициент использования 
установленной мощности АЭС, 0,8496уК  ; B  – глубина выгорания яерного 
топлива,  40B МВт сут кг  . 
. 3000 365 0,8496 23273 кг/год.
40
а з
годB
 
   
Цена обогащенного урана равна: 
   
 
0 0
0
0
0 0
2 1 ln 2 1 ln
1 1
2 1 ln ,
1
x c
x y x x y y
Ц Ц x y
c y x c y y
x y c
c
c y c
    
             
      
 
     
  
 
где 
cЦ   оптовая цена 1 кг природного топлива в виде гексафторида, 
100,45cЦ долл кг U   [12]; x   обогащение топлива в активной зоне, 
3,85%x  ; y   концентрация делящегося материала в отвальном сырье, 
0,3%y  ; 0c   содержание делящегося материала в природном сырье 
0 0,71%c  . 
Подставляем значения и находим: 
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 
   
0,0385 0,003 0,0385 0,0385 0,003
100,45 2 0,0385 1 ln
0,0071 0,003 1 0,0385 0,0071 0,003
0,003 0,0385 0,003 0,0071
2 0,003 1 ln 2 0,0071 1 ln
1 0,003 0,0071 0,003 1 0,0071
880 долл/
xЦ
  
            
   
                 
 кг U.
 
В общей стоимости производства топлива из диоксида урана, 9 % 
приходится на изготовление таблеток, а 88 % на производство гексафторида 
урана и его обогащение [12]. Следовательно, удельная цена изготовления 
таблеток UO2 составит: 
2
0,09 880 0,09
90 долл/кг U.
0,88 0,88
x
UO
Ц
Ц
 
    
С учётом операций по снаряжению ТВЭЛов и контролю герметичности, 
а также сборки кассет и проверки изделия в сборе полная стоимость 
изготовления ТВЭЛов, отнесенная к 1 кг U, составляет 80 дол/кг U для ТВЭЛов 
в циркониевых оболочках [12]. 
Издержки, связанные с транспортировкой и хранением отработанного 
ядерного топлива, 60 долл/кг ОЯТОЯТЦ   [12]. 
Удельная цена свежего уранового топлива для активной зоны составит: 
2
880 90 80 60 1111 долл/кг U.Т x UO об ОЯТЦ Ц Ц Ц Ц          
  7 923273 1111 25 2,643 10 . 1,691 10 .ТИ долл руб       . 
(Курс доллара по ЦБ РФ на февраль 2016 г. 1 долл. = 64 руб.) 
Амортизационные отчисления: 
,
100
A
А АЭС
H
И K   
где 
AH  – норма амортизации основных фондов АЭС, примем 7,5%AH  [13]; 
АЭСK  – капиталовложения в станцию. 
,АЭС УД АЭСK K N   
где АЭСN  – установленная мощность АЭС, 
610АЭСN кВт ; УДK  – удельная 
величина капиталовложений, по расчетам Агентства по ядерной энергетике 
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ОЭСР (The OECD Nuclear Energy Agency’s (NEA)) на 2009 год, 
 0 / УДK 385  долл кВт  [14]. 
6 93850 10 3,85 10 .,АЭСK долл     
9 8 107,5 3,85 10 2,888 10 1,848 10 ..
100
АИ долл руб        
При калькуляции себестоимости энергии учитывается зарплата всего 
производственного персонала станции. Годовой фонд зарплаты 
производственного персонала станции ЗПИ  рассчитывается на основе 
выражения: 
,ДОП ОСНЗП ЗП ЗПИ И И ЕСН    
где ОСНЗПИ  – основной годовой фонд заработной платы производственного 
персонала АЭС; ДОПЗПИ  – фонд дополнительной заработной платы; ЕСН  – 
единый социальный налог. 
12,ОСН ЗПЗП ПИ K    
где ПK  – количество промышленно производственного персонала, для 
строящихся двух энергоблоков АЭС Вогл электрической мощностью 2400МВт, 
составляет 800 человек [15], тогда для одного блока, примем 400ПK чел ; ЗП  
– средняя заработная плата на Ленинградской АЭС. 
14 15 16,ЗП ЗП i i     
где 14ЗП  – средняя заработная плата на ЛАЭС в 2014г., 
14 70290 .ЗП руб  , 
15 16,i i  – уровень инфляции в 2015 и 2016 годах. 
70290 1,129 1,0496 83290 .ЗП руб     , 
8400 83290 12 3,998 10 .ОСНЗПИ руб     . 
Из фонда дополнительной заработной платы осуществляется оплата 
очередных отпусков и другие выплаты, не связанные с рабочим временем. Фонд 
дополнительной заработной платы обычно определяется в процентах (8-10%) от 
фонда основной заработной платы: 
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8 70,09 0,09 3,998 10 3,598 10 ..ДОП ОСНЗП ЗПИ И руб        
Полный фонд заработной платы, включающий в себя ОСНЗПИ  и 
ДОП
ЗПИ  
является объектом налогообложения единым социальным налогом (ЕСН), ставка 
которого составляет 30%. Он включает в себя 22% отчислений в Пенсионный 
фонд, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% в Фонд 
социального страхования. 
   8 7 80,3 0,3 3,998 10 3,598 10 1,3 10ОСН ДОПЗП ЗПЕСН И И руб.,           
8 7 8 83,998 10 3,598 10 1,3 10 5,665 10ЗПИ руб..         
Текущий ремонт: 
10 90,2 0,2 1,848 10 3,696 10 ..ТР АИ И руб        
Прочие издержки: 
10 90,35 0,35 1,848 10 6,468 10 ..ПР АИ И руб        
Ежегодные эксплуатационные издержки: 
9 10 8 9 91,691 10 1,848 10 5,665 10 3,696 10 6,468 10 ,АЭСИ            
103,09 10 .,АЭСИ руб   
Определим отпуск за год электроэнергии потребителю: 
т ,
АЭС
отп нетто уЭ Q h    
где уh  – число часов использования установленной мощности; 
АЭС
нетто  – 
КПД станции. 
8760 0,8496 8760 7442у Уh K час     , 
6
т 3000 0,3 7442 6,698 10 МВт ч.
АЭС
отп нетто уЭ Q h          
Эксплуатационная составляющая себестоимости электроэнергии: 
10
9
3,09 10
4,613 .
6,698
АЭС
руб
S
10 кВт ч

 
 
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2.2. Эксплуатационные издержки энергоблока 3 Ростовской АЭС 
На реакторной установке третьего энергоблока Ростовской АЭС 
осуществлен переход на 18-месячный топливный цикл с увеличенной тепловой 
мощностью. Эти факторы повлияют на изменение эксплуатационных издержек, 
а именно, изменятся затраты на топливо. Это связано с тем, что для более 
длинного топливного цикла необходимо более высокое обогащение и выгорание 
топлива, что повлияет на увеличение КИУМа. 
Годовые издержки на топливо для АЭС, работающей по разомкнутому 
циклу: 
 104 104 ,T ГОД Т ВЫДИ B Ц Ц    
где 104ВЫДЦ  – стоимость выдержки отработавшего ядерного топлива в 
бассейнах выдержки АЭС, 
104
1,5
ВЫД
ВЫД
Ц
Ц  . 
Годовой расход ядерного топлива: 
т.
365
,
уа з
год
Q К
B
B
 
  
где тQ  – тепловая мощность реактора, 
104 3120TQ МВт ; уК  – 
коэффициент использования установленной мощности АЭС, 104 0,9309УК  ; B  – 
глубина выгорания ядерного топлива,  55B МВт сут кг  . 
. 3120 365 0,9309 19288 кг/год.
55
а з
годB
 
   
Цена обогащенного урана равна: 
   
 
0 0
0
0
0 0
2 1 ln 2 1 ln
1 1
2 1 ln ,
1
x c
x y x x y y
Ц Ц x y
c y x c y y
x y c
c
c y c
    
             
      
 
     
  
 
где x   обогащение топлива в активной зоне, 5,00%x  . 
Подставляем значения и находим: 
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 
   
0,05 0,003 0,05 0,05 0,003
100,45 2 0,05 1 ln
0,0071 0,003 1 0,05 0,0071 0,003
0,003 0,05 0,003 0,0071
2 0,003 1 ln 2 0,0071 1 ln
1 0,003 0,0071 0,003 1 0,0071
1164 долл/кг U.
xЦ
  
            
   
                 

 
Следовательно, удельная цена изготовления таблеток UO2 составит: 
2
0,09 1164 0,09
119 долл/кг U.
0,88 0,88
x
UO
Ц
Ц
 
    
80 долл/кг U.обЦ   
Издержки на транспортировку ОЯТ: 
104 40 долл/кг ОЯТ
1,5
ОЯТ
ОЯТ
Ц
Ц    
Удельная цена свежего уранового топлива для активной зоны составит: 
2
104 104 1164 119 80 40 1404 долл/кг U.Т x UO об ОЯТЦ Ц Ц Ц Ц          
104 7 92519288 1404 2,739 10 . 1,753 10 .
1,5
TИ долл руб
 
       
 
. 
Ежегодные эксплуатационные издержки: 
104 104 ,АЭС Т А ЗП ТР ПРИ И И И И И      
104 9 10 8 9 91,753 10 1,848 10 5,665 10 3,696 10 6,468 10 ,АЭСИ            
103,096 10 .,АЭСИ руб   
Определим отпуск за год электроэнергии потребителю, так как второй 
контур реакторной установки остался неизменным, то и электрическая мощность 
станции не изменилась, а тепловая увеличилась, значит КПД станции снилзился: 
104
104 104,
1,04
АЭС
Т нетто
отп У
Q
Э h

   
где 104Уh  – число часов использования установленной мощности; 
104 104 8760 0,931 8760 8155У Уh K час     , 
104 63120 0,3 8155 7,633 10 МВт ч.
1,04
отпЭ

      
Эксплуатационная составляющая себестоимости электроэнергии: 
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2.3. Экономический эффект 
В общем случае, экономический эффект – разность между результатами 
деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения 
затратами на изменения условий деятельности: 
   104 104 3 6 94,613 4,057 10 7,633 10 4,249 10 .ГОД АЭС АЭС отпЭ S S Э руб           
Далее выполним оценку с учетом перегрузки ядерного топлива, которая 
на энергоблоках с ВВЭР осуществляется при полностью остановленном ядерном 
реакторе ЯР и обычно совмещается с ремонтом оборудования. 
В программе перегрузки ЯТ, разрабатываемой персоналом АЭС, 
определяются важнейшие укрупненные этапы перестановки основных групп 
ТВС, а также порядок и перечень транспортно-технологического оборудования, 
используемого при перемещении ТВС. Рабочий график перегрузки ЯТ подробно 
описывает для каждой ТВС маршрут ее движения: номер и тип ТВС, координаты 
ячейки активной зоны или БВ, откуда извлекается ТВС, а также ячейки, куда она 
устанавливается. 
Для перегрузки ЯТ используются перегрузочные машины. Мост 
перемещается над ЯР и БВ. На мосту имеется передвижная тележка с рабочей 
штангой и системой телевизионного контроля. Мост и тележка перемещаются во 
взаимно-перпендикулярных направлениях. Этим обеспечивается возможность 
автоматического или дистанционного вывода перегрузочной машины в точку с 
заданными координатами в активной зоне или БВ. 
После остановки ЭБ, расхолаживания ЯР, ввода борной кислоты в 
теплоноситель первого контура для обеспечения необходимой под-критичности 
активной зоны снимают верхний блок (крышку) и блок защитных труб ЯР, 
закрывающие доступ к активной зоне. Крышку и блок защитных труб ЯР 
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помещают в цилиндрические колодцы вблизи ЯР (в качестве временного 
варианта крышку реактора размещают на полу центрального зала). Все операции 
по разборке выполняются при условии заполнения ЯР теплоносителем до уровня 
главного разъема. В БВ уровень воды поднимается до отметки б: 
 
Рисунок 6.1 – Схема транспортно-технологического оборудования для 
перегрузки топлива на ЭБ с ВВЭР: 1 — реактор; 2 — перегрузочная машина; 3 
— мостовой кран: 4 — транспортный коридор; 5 — чехлы для отработавших 
ТВС [11]. 
Продолжительность перегрузки ЯТ для ВВЭР составляет 15-25 сут. При 
частичной перегрузке ЯТ один раз в год проводятся замена 1/3 и внутренние 
перестановки выгоревших ТВС в зависимости от схемы перегрузки. До 30-40% 
общей трудоемкости всех операций при частичной перегрузке составляют 
внутренние перестановки части выгоревших ТВС, оставляемых в ЯР для 
дальнейшей работы. 
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Благодаря переходу на 18 месячный топливный цикл, перегрузка топлива 
осуществляется раз в полтора года, что снижает годовые издержки на перегрузку 
топлива в полтора раза. По данным полученным с АЭС, затраты на перегрузку 
составляют 512 10 .ПЗИ руб  . 
   104 104 104 ,ПЗГОД АЭС АЭС отп ПЗ ПЗЭ S S Э И И      
где 104,ПЗ ПЗИ И  – затраты на перегрузку топлива по 12 и 18-месячному 
топливным циклам. 
5
104 512 10 8 10 .,
1,5 1,5
ПЗ
ПЗ
И
И руб

     
   3 6 5 5 94,613 4,057 10 7,633 10 12 10 8 10 4,25 10 ..ПЗГОДЭ руб            
2.4. Оценка прибыли и рентабельности энергоблоков АЭС 
Оценим чистую прибыль для энергоблока 3 РоАЭС и серийного образца 
реактора ВВЭР-1000. 
Для оценки возьмем одноставочный тариф на электроэнергию в 
Ленинградской области за 1кВт ∙ ч составляет 3,55 руб. 
Годовая выработка электроэнергии энергоблока 3 Ростовской АЭС и 
серийного энергоблока: 
104 67,633 10 МВт ч.отпЭ    , 
66,698 10 МВт ч.отпЭ    . 
Уровень балансовой прибыли АЭС для 3 РоАЭС и серийного ВВЭР-100: 
104 104 3 6 103,55 10 7,633 10 =2,71 10 .б отпПР T Э руб       , 
3 6 103,55 10 6,698 10 =2,378 10 .б отпПР T Э руб       . 
Налог на прибыль для АЭС: 
104 104 10 90,2 0,2 2,71 10 =5,419 10 .ПР бН ПР руб      , 
10 90,2 0,2 2,378 10 =4,756 10 .ПР бН ПР руб      . 
Чистая прибыль АЭС: 
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104 104 104 10 9 102,71 10 5,419 10 2,168 10 .Ч б ПРПР ПР Н руб         
10 9 102,378 10 4,756 10 1,902 10 .Ч б ПРПР ПР Н руб         
2.5. Оценка экономической эффективности инвестиций 
Сравним эффективность инвестирования средств в рассмотренные 
энергоблоки, для этого рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД) и 
внутреннюю норму доходности (ВНД): 
   1 1
.
1 1
T Т
t t t t
АЭС АЭСt t
t t
D Пр А К
NPV K K
r r 
 
     
 
   
где NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; 𝐷𝑡 
- денежный поток в период времени t; АЭСK  – капитальные затраты 
строительство АЭС; r – ставка дисконтирования (барьерная ставка), для атомной 
энергетики примем 10%.r   
,t t t tD Пр А К    
где , ,t t tПр А К  – соответственно чистая прибыль, амортизация и 
инвестиции в t-ом году; 
Время эксплуатации энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000: 
30 ,эксплT T лет   
С экономической точки зрения ставка дисконтирования — это норма 
доходности на вложенный капитал, требуемая инвестором. Иначе говоря, с ее 
помощью можно определить сумму, которую инвестору придется заплатить 
сегодня за право получить предполагаемый доход в будущем. Поэтому от 
значения показателя зависит принятие ключевых решений, в том числе при 
выборе инвестиционного проекта. 
Представим график зависимости NPV от времени, по которому можно 
определить срок окупаемости проекта. 
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Рисунок 6.2 – Зависимость чистого приведенного дохода NPV от времени t 
Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта (
IRR ), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 
капиталовложениям, т.е. NPV = 0.  
Иными словами IRR  (ВНД) является решением уравнения: 
 1
.
1
T
t
АЭС t
t
D
K
IRR


  
Экономическую природу этого показателя можно пояснить с помощью 
графика зависимости ЧДД от изменения нормы дохода. 
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Рисунок 6.3 – Зависимость изменения ЧДД от нормы доходности 
Из Рисунок 6.2 видно, что срок окупаемости проекта третьего 
энергоблока РоАЭС 22 года, а внутренняя норма доходности Рисунок 6.3 11,3%. 
В данном случае, ВНД больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, 
следовательно, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и 
может рассматриваться вопрос о его принятии. 
Для серийного блока ВВЭР-1000, наблюдается обратная картина, ставки 
дисконтирования в 10% для данного проекта недостаточно, чтобы проект 
окупился за 30 лет, об этом и свидетельствует норма внутренней доходности в 
10,2%. Значит для серийного энергоблока необходимо продлять срок 
эксплуатации или повышать ставку дисконтирования, чтобы проект стал 
привлекательным для инвестирования. 
Анализируя полученные результаты, можем сделать вывод о 
экономическом эффекте при переходе на удлиненный топливный цикл, так как 
это приводит к снижению себестоимости электроэнергии на 12% и снижению 
срока окупаемости станции приблизительно на 10 лет. 
